
回答日：令和8年9月30日

飯塚市経済部商工観光課

No 質問内容 回答

1

電源条件

旧伊藤邸内で本業務に使用できる既設電源について、電圧、使用可能

容量・回路数、分電盤またはコンセントの位置が分かる資料をご提供

いただけますでしょうか。併せて、既設電源が不足する場合の発電機

設置可能場所と、既設電源の使用に伴う電気料金の負担区分をご教示

ください。

電圧：100V

容量：15A

回路数：6

分電盤・コンセントの位置については、別紙資料を参照ください。

発電機については、芝や庭園に影響のない箇所であれば、設置してよ

いが、騒音等観覧者及び地域住民への配慮をお願いします。また、設

置が必要な場合は、担当者と事前に協議を行ってください。

既設電源使用に伴う電気料金は発注者にて負担します。

2

文化財・庭園内の施工条件

重要文化財および名勝庭園内で照明器具・配線・支持材を設置する

際、禁止される固定・施工方法をご教示ください。特に、樹木への取

り付け方法、地面への杭打ちの可否、ウエイト・養生材・ケーブルプ

ロテクターを使用する無穴施工の可否、および施工方法の事前確認手

順を確認したく存じます。

原則、原状復旧が可能な方法で固定・施工を行ってください。樹木へ

の取り付け、地面への杭打ち、ウエイト・養生材・無穴施工全て実施

可でありますが、前述の原状復旧可能な方法及び樹木や庭園への影響

が少ない方法で行ってください。

施工方法については、事前に担当者と協議したうえで実施してくださ

い。(施工方法に関する申請書等の提出は不要です)
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